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ACTA DE VISITA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

LUGAR: CAVASA 

 

FECHA Y HORA: 19 de marzo de 2026, 10:00 a.m. 

OBJETO 

Realizar visita técnica para el proceso de contratación de los servicios del sistema 

eléctrico, red de datos y luminarias de las oficinas administrativas de CAVASA. 

 

INVITADOS 

Oferentes 

• INGENIERÍA ARANGO ÁNGEL S.A.S 

• SUMA INGENIERÍA 

• BIME SOLUCIONES 

• GROUP FERROELÉCTRICOS COLOMBIA S.A.S 

• ELÉCTRICOS DEL VALLE 

• PROETEC 

• SOTELCOM 

En representación de CAVASA S.A. 

• Víctor Narváez – Supervisor de Mantenimiento 

• Julio del Castillo – Coordinador de Tecnologías 

• Santiago Espinosa – Auxiliar de Tecnologías 
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DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita inicia a las 10:13 a.m., con la asistencia de las siguientes empresas: 

• INGENIERÍA ARANGO ÁNGEL S.A.S 

• SUMA INGENIERÍA 

• BIME SOLUCIONES 

• PROETEC 

Se deja constancia de que la empresa SOTELCOM no asistió debido a un error en 

la notificación por correo electrónico. No obstante, se le permitirá realizar la visita el 

día 20 de marzo de 2026, garantizando su participación en el proceso. 

Se realizó el recorrido por las instalaciones de las oficinas administrativas iniciando 

desde el cuarto técnico de telecomunicaciones. El equipo de Tecnologías explicó 

que desde este cuarto se realizará la distribución de los circuitos hacia todos los 

puestos de trabajo en donde deben incluir: cableado estructurado de datos, 

corriente regulada y corriente no regulada. Cumplir con la normatividad vigente y 

para garantizar certificación. Adicionalmente se establece: 

• Cumplir con la normatividad vigente, especialmente en la codificación por 

colores del cableado para garantizar certificación. 

• Mantener orden estructurado Patch Panel – Switch. 

• Considerar que la mayoría de los equipos operarán mediante conexión WiFi, 

por lo que se solicita cotizar tres (3) equipos Access Point, con 

características de: 

• Doble banda 

• Base 1000 

• Capacidad rompe muros 

Los Access Point deben incluirse dentro de la propuesta. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Existen restricciones para la ejecución de trabajos? 

 

Sí. Se debe coordinar con el personal para garantizar el servicio en 

puntos críticos como puerta de principal y sistema CCTV. Se recomienda 

ejecutar los trabajos preferiblemente los días jueves para minimizar la 

afectación operativa.  

 

2. Se reitera que se debe garantizar conectividad durante la ejecución. 

 

Las empresas invitadas proponen como opción instalar un punto de conectividad de 

respaldo durante la ejecución de las obras para garantizar la continuidad del 

servicio. 

3. ¿Existen puntos externos al bloque administrativo? 

Si. Se cuentan con cuatro (4) puntos externos ubicados en: 

• Access Point 

• Oasis 

• Auditorio 

• Monitoreo 

4. ¿Se deben intervenir las bandejas existentes? 

 

Se mención la posibilidad de evaluar su estado. Sin embargo, se establece 

implementar el sistema por ducto cerrado como se indica en los planos 

suministrados. 

• El desmonte de las bandejas actuales será ejecutado por personal interno de 

CAVASA, previo al inicio de los trabajos. 
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TEMA ELÉCTRICO 

Se explicó el sistema actual del sistema eléctrico instalado, compuesto por un 

estabilizador de voltaje, tres (3) UPS con cargas distribuidas y balanceadas por 

circuito, y un banco de mini breakers desde donde se derivan los puntos de trabajo.  

Se solicita: 

• incluir en su propuesta un análisis de cumplimiento normativo del sistema 

existente, determinando si requiere adecuaciones o reemplazos. 

• Se aclara que el tablero del circuito eléctrico regulado y no regulado estará 

instalado en el cuarto técnico, si bien en el plano se encuentra ubicado en la 

estación de café.  

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CANALIZACIÓN 

Se evaluó el estado de las bandejas porta cables existentes. Se determinó que el 

sistema tipo rejibánd no cumple con los requerimientos para la certificación técnica, 

por lo cual se establece trabajar con ducto cerrado. El desmonte de las bandejas 

actuales será ejecutado por personal interno de CAVASA, previo al inicio de los 

trabajos por parte de la empresa contratada, Adicionalmente se establece: 

Asegurar: 

• Las bandejas deberán quedar sujetadas a la estructura principal  

• No deben quedar cables ni canaletas expuestas a la vista 

• Los puntos ubicados en zonas centrales deberán ser subterráneos 

• La organización del espacio debido a cielo falso en dos alturas 
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LUMINARIAS 

El sistema de luminarias a instalar corresponde a luminaria tipo Atenea lineal, 

conforme al diseño arquitectónico aprobado. La propuesta deberá contemplar el 

cumplimiento de la normatividad vigente en iluminación. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

Se indica que la propuesta debe incluir la integración con el sistema de detección 

de incendios en las instalaciones. 

De manera unánime se determina:  

• Envío de planos de cortes 

• Uso de cableado tipo (Cat 6) 

• Se relacionan los puntos de red 

PUNTOS DE RED PARA COMPUTADORES  17 

PUNTOS PARA ACCEST POINT  3 

COMPUTADORES WIFI 24 

CAMARAS  6 

IMPRESORAS DE RED  3 

IMPRESORAS WIFI 6 

 

• Se establece una visita técnica para realizar un análisis más detallado la cual 

no es obligatoria 

• Se aplaza la fecha de entrega de propuestas para el día: 

30 de marzo de 2026 a las 15:00 horas 
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VISITA 20 DE MARZO DE 2026 

 

Siendo las 10:03 se inicia el recorrido con la empresa SOTELCOM, procediendo 

a explicarle la información de DATOS. 

La empresa Sotelcom manifiesta que no tiene dudas  

Tema eléctrico, se menciona que el sistema es mediante Ducto cerrado a lo cual 

ellos proponen el trabajo mediante bandejas de mallas, pero se les indica que 

se trabajara como se estableció en el diseño suministrado, por otro lado se 

explica la necesidad de cotizar los equipos y se manifiesta que no suministramos 

marcas simplemente se le dan especificaciones necesarias para el cumplimiento 

de la norma. 

Se menciona que en el diseño se muestran unos tableros, si bien es importante 

ratificar si son tres 1 regulado 1 no regulado y 1 de aire.  

 

OBSERVACIONES 

• Se anexa listado de asistencia. 

• Se envía adenda oficial informando la nueva fecha de entrega de propuestas. 
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